
サーベイランス集合体と燃料移送ポットの取出し⽅法 別添

①プラバックを使⽤してグリッパ駆動装置を取り外し、吊り具を燃料移送ポット⽤に交換する。
※グリッパ駆動装置を外した際グリッパ及び燃料出⼊機の中を可能な範囲で確認し、設備の健全性を確認する。

②グリッパ駆動装置を戻し、サーベイランス集合体の⼊った燃料移送ポットを吊り上げる。
燃料出⼊機を炉外燃料貯蔵槽（EVST）に移動させ、貯蔵槽内に吊り下ろす。
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